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前　　言

　　本标准等同采用ＩＥＣ６１１４０：２００１（第３版）《电击防护　装置和设备的通用部分》及其２００４年第

１号修改文件ＩＥＣ６１１４０Ａ１：２００４（均为英文版）。

本标准与ＩＥＣ６１１４０：２００１和ＩＥＣ６１１４０Ａ１：２００４在技术内容上相同，但包含以下编辑性修改：

———用小数点符号“．”代替小数点符号“，”；

———用“本标准”代替“本国际标准”；

———删去了ＩＥＣ标准的“前言”；

———删去了附录Ｃ。

标准的章条编号与ＩＥＣ６１１４０：２００１和ＩＥＣ６１１４０Ａ１：２００４完全一致。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１７０４５—２００６《电击防护　装置和设备的通用部分》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１７０４５—２００６相比，增加了两项引用标准、两项定义３．４１和３．４２和８．３。

本标准的附录Ａ，附录Ｂ为资料性附录。

本标准由全国建筑物电气装置标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２０５）提出并归口。

本标准负责起草单位：中机中电设计研究院。

本标准的主要起草人：贺湘琨、王增尧、黄宝生。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１７０４５—１９９７、ＧＢ／Ｔ１７０４５—２００６。
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电　击　防　护

装置和设备的通用部分

１　范围

本标准适用于人和动物对电击的防护。其目的在于给出电气装置、系统和设备所通用的，或它们之

间在配合上所需要的基本的原则和要求。

本标准对于装置、系统和设备的电压没有限制。

　　注：在标准中，有些条款涉及到低压和高压系统、装置和设备。本标准的低压是指交流不超过１０００Ｖ或直流不超

过１５００Ｖ的额定电压。高压是指交流超过１０００Ｖ或直流超过１５００Ｖ的额定电压。

本标准规定的要求，只适合于被编入或被引用到相关标准中的那些要求。本标准不是要作为一个

独立的标准来使用。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其后的所有

修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１５６—２００７　标准电压（ＩＥＣ６００３８：２００２，ＭＯＤ）

ＧＢ１９８５—２００４　高压交流隔离开关和接地开关（ＩＥＣ６２２７１１０２：２００２，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ３８０５—１９９３　特低电压（ＥＬＶ）限值（ｅｑｖＩＥＣ６１２０１：１９９２）

ＧＢ４２０８—１９９３　外壳防护等级（ＩＰ代码）（ｅｑｖＩＥＣ６０５２９：１９８９）

ＧＢ／Ｔ５４６５．２　电气设备用的图形符号（ＧＢ／Ｔ５４６５．２—１９９６，ｉｄｔＩＥＣ６０４１７２）

ＧＢ９７０６．１—１９９５　医用电气设备　第１部分：安全通用要求（ｉｄｔＩＥＣ６０６０１１：１９８８）

ＧＢ９７０６　医用电气设备（所有部分）（ｉｄｔＩＥＣ６０６０１（所有部分））

ＧＢ１６８９５．１２—２００１　建筑物电气装置　第４部分：安全防护　第４４章：过电压防护　第４４３节：

大气过电压或开关操作过电压防护（ｉｄｔＩＥＣ６０３６４４４４３：１９９５）

ＧＢ１６８９５．２１—２００４　建筑物电气装置　第４部分：安全防护　第４１章：电击防护（ＩＥＣ６０３６４４

４１：２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ１６８９５．２３—２００５　建筑物电气装置　第６６１部分：检验———初检（ＩＥＣ６０３６４６６１：２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ１６９３５．１—１９９７　低压系统中设备的绝缘配合　第１部分：原则，要求和试验（ｉｄｔＩＥＣ６０６６４１：

１９９２）

ＩＥＣ６００５０（１３１）　国际电工词汇（ＩＥＶ）　第１３１章：电路和磁路

ＩＥＣ６００５０（１９５）：１９９８　国际电工词汇（ＩＥＶ）　第１９５部分：接地与电击防护及其１号修订（２００１）

ＩＥＣ６００５０（３５１）：１９９８　国际电工词汇　第３５１部分：自动控制

ＩＥＣ６００５０（８２６）：１９８２　国际电工词汇　第８２６章：建筑物电气装置及其２号修订（１９９５）

ＩＥＣ６００７１１：１９９３　绝缘配合　第１部分：定义、原则和规则

ＩＥＣ６００７１２：１９９６　绝缘配合　第２部分：应用导则

ＩＥＣ６０４４６：１９９９　人机界面标志识别的基本和安全的原则　导体的颜色和数字标识

ＩＥＣ６０４７９１：１９９４　电流通过人体和家畜的效应　第１部分：常用部分

ＩＥＣ６０７２１（所有部分）　环境条件的分类
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