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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
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压力管道规范 动力管道

1 范围

本标准规定了火力发电厂界区内以蒸汽、水和易燃易爆、有毒及腐蚀性液体或气体为介质的管道的

材料、设计、制作、安装、检验、试验、安全防护、保温及防腐的基本要求等。其中易燃易爆、有毒及腐蚀性

液体或气体为介质的管道参照GB/T20801。
本标准不适用于下列管道:

a) 锅炉本体管道;

b) 核电厂管道;

c) 采暖通风与空气调节的管道及非圆形截面的管道;

d) 各种塔、建筑构架、贮罐、机械设备和仪表用的管道。
本标准不包括非金属管道的材料要求。
本标准规定的管道与锅炉本体范围内的管道分界见图1和图2。

说明:
锅炉本体管道;

● 锅炉外部管道和接头(第1章中规范的蒸汽、水管道和接头);

○ 非锅炉外部管道和接头。

图1 与直流锅炉连接的管道界限管理
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