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前　　言

　　本标准的第４章、第５章、第６章为强制性，其余为推荐性。

本标准的附录Ａ和附录Ｂ为规范性附录。

本标准由公安部消防局提出。

本标准由全国消防标准化技术委员会消防管理分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１１３／ＳＣ９）归口。

本标准起草单位：公安部消防局一处、山东省公安厅消防局、北京市公安局消防局。

本标准主要起草人：李淑惠、刘激扬、亓延军、黄凤梅、吴丹、徐大军、马超、陈秉安、屈天翊、张莹、

刘健、韩巍、王新红。
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引　　言

　　建设工程消防验收是法律赋予公安机关消防机构的一项行政许可职责，是防止形成先天性火灾隐

患，确保建设工程消防安全的重要措施。为指导和规范消防执法行为，增强建设工程消防验收工作的科

学性、公正性，依据国家现行消防法规和相关技术标准，制定本标准。
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建设工程消防验收评定规则

１　范围

本标准规定了建设工程消防验收的内容、程序和技术要求，并提供了评定方法。

本标准适用于公安机关消防机构依法对新建、改建（含室内装修、用途变更）、扩建等建设工程竣工

后实施的消防验收和竣工验收消防备案检查。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１４１０７　消防基本术语　第二部分

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ１４１０７确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

建设工程消防验收　犪犮犮犲狆狋犪狀犮犲犻狀狊狆犲犮狋犻狅狀狅犳犫狌犻犾犱犻狀犵犳犻狉犲狆狉狅狋犲犮狋犻狅狀犻狀狊狋犪犾犾犪狋犻狅狀

公安机关消防机构依据消防法律法规和国家工程建设消防技术标准，对纳入消防行政许可范围的

建设工程在建设单位组织竣工验收合格的基础上，通过抽查、评定，作出行政许可决定。

３．２

子项　狊狌犫犪狊狊犲犿犫犾狔狅犳犳犻狉犲狆狉狅狋犲犮狋犻狅狀狊狔狊狋犲犿

组成防火设施、灭火系统或使用性能、功能单一的涉及消防安全的项目。如火灾探测器、安全出口、

防火门等。

３．３

单项　犻狀犱犻狏犻犱狌犪犾狊狔狊狋犲犿狅犳犫狌犻犾犱犻狀犵犳犻狉犲狆狉狅狋犲犮狋犻狅狀犻狀狊狋犪犾犾犪狋犻狅狀

由若干使用性质或功能相近的子项组成的涉及消防安全的项目。如建筑内部装修防火；防火防烟

分隔、防爆；火灾自动报警系统；防排烟系统等。

３．４

综合评定　犮狅犿狆狉犲犺犲狀狊犻狏犲犪狊狊犲狊狊犿犲狀狋

依据资料审查和各单项检查结果做出的消防验收结论。

４　总则

４．１　建设工程消防验收（以下简称消防验收）由公安机关消防机构组织实施，建设、设计、施工、工程监

理、建筑消防设施技术检测等单位予以配合。

４．２　消防验收应按照资料审查、现场抽样检查及功能测试、综合评定的程序进行。

４．３　消防验收的资料审查合格后，方可进行现场抽样检查及功能测试。现场抽样检查及功能测试应按

照《建设工程消防验收记录表》（见附录Ａ）的内容逐项进行，并如实记录结果。表中未涵盖的其他灭火

设施，可依据此表格式自行续表。

４．４　建设工程竣工验收消防备案检查除材料审查、局部验收外，其他同本标准规定的消防验收要求。

１
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