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前　　言

　　本标准的第４章、第５章、第６章、第７章、第９章为强制性的，其余内容为推荐性的。

本标准是参考ＩＳＯ１１６０２２：２０００（Ｅ）《消防　手提式和推车式灭火器　第２部分：检查和维修》，为

规范灭火器的维修，加强对灭火器维修单位的监督管理，确保经维修的灭火器完好有效而制定的。

本标准代替ＧＡ９５—１９９５《灭火器的维修与报废》。

本标准与ＧＡ９５—１９９５相比主要变化如下：

———标准名称改为《灭火器维修与报废规程》；

———增加了第３章术语和定义；

———增加了第４章总要求；

———增加了第５章维修条件；

———第６章维修技术要求根据灭火器维修的一般程序，增加了一般规定、拆卸、水压试验、筒体清洗

和干燥、再充装的要求，修改了零部件更换和维修标识的要求；

———取消了灭火器检查的内容；

———增加了第８章试验方法；

———增加了第９章检验规则。

本标准自实施之日起，ＧＡ９５—１９９５《灭火器的维修与报废》标准废止。

本标准由公安部消防局提出。

本标准由全国消防标准化技术委员会第五分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１１３／ＳＣ５）归口。

本标准起草单位：公安部消防局、江苏省公安厅消防局、黑龙江省公安厅消防局、广东省公安厅消防

局、公安部上海消防研究所。

本标准主要起草人：王鹏翔、高宁宇、孙卫东、曹顺学、肖裔平、金义重、康鸿翔、屈励、周鹏、李绍和。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＡ９５—１９９５。
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灭火器维修与报废规程

１　范围

本标准规定了灭火器维修的术语和定义、总要求、维修条件、维修技术要求、报废、试验方法和检验

规则。

本标准适用于手提式灭火器、推车式灭火器的维修、报废，适用于对灭火器维修单位的维修条件和

维修能力的评价。其他类型灭火器的维修与报废可参照本标准执行。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ４３５１．１—２００５　手提式灭火器　第１部分：性能和结构要求

ＧＢ／Ｔ４３５１．３—２００５　手提式灭火器　第３部分：检验细则

ＧＢ８１０９—２００５　推车式灭火器

ＧＢ／Ｔ９２５１　气瓶水压试验方法

ＧＡ４０２　１２１１灭火器报废规定

３　术语和定义

ＧＢ４３５１．１—２００５、ＧＢ／Ｔ４３５１．３—２００５和ＧＢ８１０９—２００５确定的以及下列术语和定义适用于本

标准。

３．１

有资格的人员　狇狌犪犾犻犳犻犲犱狆犲狉狊狅狀

取得维修操作资格证书，能够按规定执行灭火器检查、维修、再充装和检验的人员。

３．２

维修　狊犲狉狏犻犮犲

为确保灭火器安全使用和有效灭火而对灭火器进行的检查、再充装和必要的部件更换。

３．３

再充装　狉犲犮犺犪狉犵犲

为灭火器灌装灭火剂和驱动气体。

３．４

维修条件　狊犲狉狏犻犮犲犮狅狀犱犻狋犻狅狀

维修单位具备的维修场地、维修设备、检验设备、人员和对维修质量实施有效控制的条件。

３．５

维修能力　狊犲狉狏犻犮犲犮犪狆犪犮犻狋狔

维修单位具备保证维修后灭火器符合相应产品标准的能力。

３．６

维修出厂检验　犾犲犪狏犲犳犪犮狋狅狉狔狋犲狊狋犳狅狉狊犲狉狏犻犮犲

维修单位对所维修的灭火器在出厂前进行的质量检验。
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