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智能电网调度控制系统总体框架

1 范围

本标准规定了智能电网调度控制系统的整体设计和体系框架,规范了基础平台、实时监控与预警类

应用、调度计划与安全校核类应用、调度管理类应用、电网运行驾驶舱类应用的功能定位和构成,系统总

体性能要求等。
本标准适用于省级及以上智能电网调度控制系统的设计、研发、建设、验收、运行和维护。地县(配)

级调度控制系统参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T30149 电网通用模型描述规范

GB/T31464 电网运行准则

GB/T31992 电力系统通用告警格式

GB/T33590.2 智能电网调度控制系统技术规范 第2部分:术语

GB/T33601 电网设备通用模型数据命名规范

GB/T33602 电力系统通用服务协议

GB/T33603 电力系统模型数据动态消息编码规范

GB/T33604 电力系统简单服务接口规范

GB/T33605 电力系统消息邮件传输规范

DL/T476 电力系统实时数据通信应用层协议

DL/T1170 电力调度工作流程描述规范

DL/T1230 电力系统图形描述规范

DL/T1380 电网运行模型数据交换规范

DL/T1456 电力系统数据库通用访问接口规范

国家发改委2014第14号令《电力监控系统安全防护规定》

3 术语和定义

GB/T33590.2界定的术语和定义适用于本文件。

4 系统总体框架

4.1 总体框架要求

智能电网调度控制系统的主调系统和备调系统宜采用完全相同的系统体系框架,具有相同的功能

并实现主、备调的一体化运行。横向上,调度系统内通过统一的基础平台实现各类应用的一体化运行以

及与管理信息系统的交互,实现主、备调间各应用功能的协调运行以及主、备调系统维护与数据的同步;
1
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