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前　　言

　　本标准修改采用ＩＥＣ６１９５４：２００３《输配电系统的电力电子技术　静止无功补偿装置用晶闸管阀的

试验》（英文版）。

本标准与ＩＥＣ６１９５４：２００３的主要差异内容为：在几次试验波形为波形１，即接近典型熄灭波形的

２０μｓ／２００μｓ波形时，均增加注释对试验波形进行说明。

本标准由中国电器工业协会提出。

本标准由全国电力电子学标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ６０）归口。

本标准负责起草单位：中国电力科学研究院、西安电力电子技术研究所。

本标准参加起草单位：北京网联直流工程技术有限责任公司、西安高压电器研究所、西安西电电力

整流器有限责任公司。

本标准主要起草人：汤广福、陆剑秋、郑劲、苟锐锋、王修德、潘艳、赵贺、张文涛、张占省、周观允、

蔚红旗。
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引　　言

　　高压直流输电在我国电网建设中，对于长距离送电和大区联网有着非常广阔的发展前景，是目前作

为解决高电压、大容量、长距离送电和异步联网的重要手段。根据我国直流输电工程实际需要和高压直

流输电技术发展趋势开展的项目在引进技术的消化吸收、国内直流输电工程建设经验和设备自主研制

的基础上，研究制定高压直流输电设备国家标准体系。内容包括基础标准、主设备标准和控制保护设备

标准。项目已完成或正在进行制定共１９项国家标准：

（１）《高压直流系统的性能　第一部分　稳态性能》

（２）《高压直流系统的性能　第二部分　故障与操作》

（３）《高压直流系统的性能　第三部分　动态性能》

（４）《高压直流换流站绝缘配合程序》

（５）《高压直流换流站损耗的确定》

（６）《变流变压器　第二部分　高压直流输电用换流变压器》

（７）《高压直流输电用油浸式换流变压器技术参数和要求》

（８）《高压直流输电用油浸式平波电抗器》

（９）《高压直流输电用油浸式平波电抗器技术参数和要求》

（１０）《高压直流换流站无间隙金属氧化物避雷器导则》

（１１）《高压直流输电用并联电容器及交流滤波电容器》

（１２）《高压直流输电用直流滤波电容器》

（１３）《高压直流输电用普通晶闸管的一般要求》

（１４）《输配电系统的电力电子技术静止无功补偿装置用晶闸管阀的试验》

（１５）《高压直流输电系统控制与保护设备》

（１６）《高压直流换流站噪音》

（１７）《高压直流套管技术性能和试验方法》

（１８）《高压直流输电用光控晶闸管的一般要求》

（１９）《直流系统研究和设备成套导则》

Ⅳ

犌犅／犜２０９９５—２００７



输配电系统的电力电子技术

静止无功补偿装置用晶闸管阀的试验

１　范围

本标准规定了晶闸管阀的型式试验、出厂试验和选项试验。这些晶闸管阀适用于输配电系统用静

止无功补偿装置（ＳＶＣ）的组成部分即晶闸管控制电抗器（ＴＣＲ）、晶闸管投切电抗器（ＴＳＲ）和晶闸管投

切电容器（ＴＳＣ）。本标准的要求既适用于单个阀单元（单相），也适用于多重阀单元（多相）。

本标准第４章至第７章详述型式试验，即用以检验阀设计是否满足规定要求的试验。第８章概述

出厂试验，即用以判定制造质量的试验。第９章和第１０章详述选项试验，即型式试验和出厂试验以外

的附加试验。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包含勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ３１１．１—１９９７　高压输变电设备的绝缘配合（ｎｅｑＩＥＣ６００７１１：１９９３）

ＧＢ／Ｔ３１１．２—２００２　绝缘配合　第２部分：高压输变电设备的绝缘配合使用导则（ｅｑｖＩＥＣ６００７１

２：１９９６）

ＧＢ／Ｔ７３５４—２００３　局部放电测量（ＩＥＣ６０２７０：２０００，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１６９２７．１—１９９７　高压试验技术　第一部分：一般试验要求（ｅｑｖＩＥＣ６００６０１：１９８９）

ＧＢ／Ｔ１６９２７．２—１９９７　高压试验技术　第二部分：测量系统（ｅｑｖＩＥＣ６００６０２：１９９４）

ＧＢ／Ｔ２０９９０．１—２００７　高压直流输电晶闸管阀　第１部分：电气试验（ＩＥＣ６０７００１：１９９８，ＩＤＴ）

３　术语和定义

本标准采用下述术语和定义。

３．１　

晶闸管级　狋犺狔狉犻狊狋狅狉犾犲狏犲犾

晶闸管阀的组成部分，由一个晶闸管或者多个同向或反向并联的晶闸管构成，包括其邻近的辅助电

路和电抗器（如有）。

３．２

晶闸管（串联）串　狋犺狔狉犻狊狋狅狉（狊犲狉犻犲狊）狊狋狉犻狀犵

构成晶闸管阀单向串联连接的晶闸管。

３．３

阀电抗器　狏犪犾狏犲狉犲犪犮狋狅狉

组合在某些阀中用于限制应力的电抗器。试验时，它们被视为阀的一个组成部分。

３．４

阀组件　狏犪犾狏犲狊犲犮狋犻狅狀

由数个晶闸管和其他组件构成的电气组合，能用于试验。它呈现与完整阀相同的电气特性，但只具

有其部分电压阻断能力。
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