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低压电器通信规范

1 范围

本标准规定了低压电器通信规范。本标准规定了可通信低压电器的数据通信参数表、相关的说明

及检测的要求。
本标准适用于具有通信功能的低压电器。采用本标准的低压电器可直接或通过通信适配器实现基

于 Modbus、DeviceNet、Profibus-DP、EtherNet/IP等通信协议进行数据传输的通信。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T12325—2008 电能质量 供电电压偏差

GB/T12326—2008 电能质量 电压波动和闪变

GB14048(所有部分) 低压开关设备和控制设备(IEC60947)

GB/T14549—1993 电能质量 公用电网谐波

GB/T15543—2008 电能质量 三相电压不平衡

GB/T15945—2008 电能质量 电力系统频率偏差

GB/T18481—2001 电能质量 暂时过电压和瞬态过电压

GB/T18858.1—2002 低压开关设备和控制设备 控制器 设备接口(CDI) 第1部分:总则

(IEC62026-1:2000,IDT)

GB/T18858.3—2002 低压开关设备和控制设备 控制器 设备接口(CDI) 第3部分:

DeviceNet(IEC62026-3:2000,IDT)

GB/T19582.1—2008 基于 Modbus协议的工业自动化网络规范 第1部分:Modbus应用协议

GB/T19582.2—2008 基于 Modbus协议的工业自动化网络规范 第2部分:Modbus协议在串

行链路上的实现指南

GB/T19582.3—2008 基于 Modbus协议的工业自动化网络规范 第3部分:Modbus协议在

TCP/IP上的实现指南

GB/T21207—2007 低压开关设备和控制设备 入网工业设备描述的基本原则

3 术语和定义、代号

3.1 术语和定义

GB14048、GB/T18858.1和GB/T18858.3界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.2
现场总线 fieldbus
是用于现场仪表与控制系统和控制室之间的一种全分散、全数字化、智能、双向、互联、多变量、多

点、多站的通信网络。
1
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