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 检验检测实验室技术要求验收规范

1 范围

本标准规定了检验检测实验室技术要求的验收规范,包括设计与建设验收的总则、选址及平面布

局、建筑结构及装饰装修、给排水系统、供暖通风与空气调节、建筑电气、气体管道、实验室家具、智能与

控制、安全与防护、节能与环保、设计审查及使用验收等。

本标准适用于新建、改建、扩建的检验检测实验室的设计和建设,以及建设方对设计文件的审查和

使用验收。

本标准不适用于生物安全、动植物检验、净化及医学实验室。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB2894 安全标志及其使用导则

GB3095 环境空气质量标准

GB3836.14 爆炸性环境 第14部分:场所分类 爆炸性气体环境

GB4962 氢气使用安全技术规程

GB5749 生活饮用水卫生标准

GB6566 建筑材料放射性核素限量

GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T7144 气瓶颜色标志

GB7231 工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识

GB8978 污水综合排放标准

GB/T9361—2011 计算机场地安全要求

GB/T10071 城市区域环境振动测量方法

GB/T11651 个体防护装备选用规范

GB12348 工业企业厂界环境噪声排放标准

GB13495.1—2015 消防安全标志 第1部分:标志

GB13690 化学品分类和危险性公示通则

GB15258 化学品安全标签编写规定

GB15603 常用化学危险品贮存通则

GB15630 消防安全标志设置要求

GB16297 大气污染物综合排放标准

GB/T18039.4—2017 电磁兼容 环境 工厂低频传导骚扰的兼容水平

GB/T18204.5 公共场所卫生检验方法

GB18580 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量
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