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前  言
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1000kV断路器保护装置技术要求

1 范围

本标准规定了1000kV双断路器接线或一个半断路器接线断路器继电保护装置的基本技术要求、
试验方法、检验规则及对标志、包装、运输、贮存的要求。

本标准适用于1000kV双断路器接线或一个半断路器接线断路器微机型继电保护装置(以下简称

为装置),作为该类装置设计、制造、检验和应用的依据。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

GB/T2887—2011 计算机场地通用规范

GB/T2900.17 电工术语 量度继电器

GB/T2900.49 电工术语 电力系统保护 
GB/T7261—2008 继电保护及安全自动装置基本试验方法

GB/T9361—2011 计算机场地安全要求

GB/T11287—2000 电气继电器 第21部分:量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震

试验 第1篇:振动试验(正弦)

GB/T14285—2006 继电保护和安全自动装置技术规程

GB/T14537—1993 量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验

GB/T14598.9—2010 量度继电器和保护装置 第22-3部分:电气骚扰试验 辐射电磁场抗

扰度

GB/T14598.10—2012 电气继电器 第22-4部分:量度继电器和保护装置的电气骚扰试验 电

快速瞬变/脉冲群抗扰度试验

GB/T14598.11—2011 量度继电器和保护装置 第11部分:辅助电源端口电压暂降、短时中断、
电压变化和纹波

GB/T14598.13—2008 电气继电器 第22-1部分:量度继电器和保护装置的电气骚扰试验 
1MHz脉冲群抗扰度试验

GB/T14598.14—2010 量度继电器和保护装置 第22-2部分:电气骚扰试验 静电放电试验

GB/T14598.16—2002 电气继电器 第25部分:量度继电器和保护装置的电磁发射试验

GB/T14598.17—2005 电气继电器 第22-6部分:量度继电器和保护装置的电气骚扰试验 射

频场感应的传导骚扰的抗扰度

GB/T14598.18—2012 电气继电器 第22-5部分:量度继电器和保护装置的电气骚扰试验 浪

涌抗扰度试验

GB/T14598.19—2007 电气继电器 第22-7部分:量度继电器和保护装置的电气骚扰试验 工

频抗扰度试验

GB14598.27—2008 量度继电器和保护装置 第27部分:产品安全要求
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