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安全防范系统维护保养规范

1 范围

本标准规定了安全防范系统维护保养活动中的一般要求、工作程序、工作内容与要求、维护保养费

用构成和计取等。
本标准适用于安全防范系统的维护保养活动。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB50348—2004 安全防范工程技术规范

GB50394 入侵报警系统工程设计规范

GB50396 出入口控制系统工程设计规范

GA/T70 安全防范工程费用预算编制办法

GA/T644—2006 电子巡查系统技术要求

GA/T670—2006 安全防范系统雷电浪涌防护技术要求

GA/T761—2008 停车库(场)安全管理系统技术要求

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
维护保养 maintenance
针对安全防范系统开展的检查、清洁、调整、调试及故障设备/部件更换、发现并排除故障、预见性的

消除隐患等一系列活动的总称。
注:维护保养工作不包括对设备器材及其部件的修理。

3.2
维护保养单位 maintenanceunit
专业提供安全防范系统维护保养服务的单位。

4 一般要求

4.1 建设/使用单位要求

4.1.1 建设/使用单位应制定和落实安全防范系统使用、管理和维护保养的规章制度,建立维护保养工

作的长效机制,保证系统有效运行,充分发挥系统防范效能。

4.1.2 建设/使用单位应在年度财务预算中列支用于安全防范系统维护保养的专项经费,确保系统维

护保养工作的顺利开展。
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