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工业控制网络通用技术要求 有线网络

1 范围

本标准规定了智能制造系统中有线工业控制网络及设备在工业现场环境下,关于通信质量、工业控

制网络性能以及工业控制网络功能等方面的通用要求,包括:

a) 通信质量保障性基本要求;

b) 工业控制网络性能要求;

c) 工业控制网络功能要求。
本标准适用于有线工业控制网络以及网络设备的制造商、系统集成商和用户。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T17626(所有部分) 电磁兼容 试验和测量技术

GB/T20438(所有部分) 电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全

GB/T21109(所有部分) 过程工业领域安全仪表系统的功能安全

GB/T26336—2010 工业通信网络 工业环境中的通信网络安装

ISO/IEC8802-3 信息技术 系统间远程通信和信息交换 局域网和城域网 具体要求 第3部

分:标准以太网(Informationtechnology—Telecommunicationsandinformationexchangebetweensys-
tems—Localandmetropolitanareanetworks—Specificrequirements—Part3:Standardforethernet)

IEC61784-2 工业通信网络 行规 第2部分:基于ISO/IEC8802-3的实时网络的附加现场总

线行规(Industrialcommunicationnetwords—Profiles—Part2:Additionalfieldbusprofilesforreal-
timenetworksbasedonISO/IEC8802-3)

IEC61784-5(所有部分) 工业通信网络 行规 第5部分:现场总线安装[Industrialcommunica-
tionnetworks—Profiles—Part5:Installationoffieldbuses(allparts)]

3 术语和定义、缩略语

3.1 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1
工业控制网络 industrialcontrolnetwork
连接工业控制系统设备的网络;不同的工业控制网络可以在一个车间中共存,也可以与车间外的远

程设备和资源相连。
[IEC/PAS62443-3:2008,定义3.1.27]

3.1.2
现场总线 fieldbus
基于串行数据传输并用在工业自动化或过程控制应用中的通信系统。

1

GB/T38868—2020




