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前　　言

　　《低压开关设备和控制设备》目前分为１６个部分：

———ＧＢ１４０４８．１　低压开关设备和控制设备　第１部分：总则

———ＧＢ１４０４８．２　低压开关设备和控制设备　第２部分：断路器

———ＧＢ１４０４８．３　低压开关设备和控制设备　第３部分：开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合

电器

———ＧＢ１４０４８．４　低压开关设备和控制设备　机电式接触器和电动机起动器

———ＧＢ１４０４８．５　低压开关设备和控制设备　第５１部分：控制电路电器和开关元件　机电式控

制电路电器

———ＧＢ１４０４８．６　低压开关设备和控制设备　接触器和电动机起动器　第２部分　交流半导体

电动机控制器和起动器

———ＧＢ１４０４８．７　低压开关设备和控制设备　第７１部分：辅助电器　铜导体的接线端子排；

———ＧＢ１４０４８．８　低压开关设备和控制设备　第７２部分：辅助电器　铜导体的保护导体接线端

子排

———ＧＢ１４０４８．９　低压开关设备和控制设备　第６２部分：多功能电器（设备）　控制与保护开关

电器（设备）

———ＧＢ／Ｔ１４０４８．１０　低压开关设备和控制设备　第５２部分：控制电路电器和开关元件　接近

开关

———ＧＢ／Ｔ１４０４８．１１　低压开关设备和控制设备　第６１部分：多功能电器　转换开关电器

———ＧＢ／Ｔ１４０４８．１２　低压开关设备和控制设备　第４３部分：接触器和电动机起动器　非电动

机负载用交流半导体控制器和接触器

———ＧＢ／Ｔ１４０４８．１３　低压开关设备和控制设备　第５３部分：控制电路电器和开关元件———在

故障条件下具有确定功能的接近开关（ＰＤＦ）的要求

———ＧＢ／Ｔ１４０４８．１４　低压开关设备和控制设备　第５５部分：控制电路电器和开关元件———具

有机械锁闩功能的电气紧急制动装置

———ＧＢ／Ｔ１４０４８．１５　低压开关设备和控制设备　第５６部分：控制电路电器和开关元件———接

近传感器和开关放大器的ＤＣ接口（ＮＡＭＵＲ）

———ＧＢ／Ｔ１４０４８．１６　低压开关设备和控制设备　第８部分：旋转电机用装入式热保护（ＰＴＣ）控

制单元

本部分为ＧＢ１４０４８的第１１部分。

本部分引用大量 ＧＢ１４０４８．１—２００６《低压开关设备和控制设备　第１部分：总则》中规定的技术要

求和试验方法，因此本部分必须与ＧＢ１４０４８．１—２００６结合使用。

本部分修改采用ＩＥＣ６０９４７６１：２００５（２．０版）《低压开关设备和控制设备　第６１部分：多功能电

器　转换开关电器》（英文版）。本部分在编写格式上与ＩＥＣ６０９４７６１：２００５（２．０版）一致。

考虑到我国国情，在采用ＩＥＣ６０９４７６１：２００５时，本部分做了一些修改。有关技术性差异已编入

正文中并在它们所涉及的条款的页边空白处用垂直单线标识。在附录Ｃ中给出了这些技术性差异及

其原因的一览表以供参考。

本部分代替ＧＢ／Ｔ１４０４８．１１—２００２《低压开关设备和控制设备　第６部分：多功能电器　第１篇：

自动转换开关电器》。

Ⅰ

犌犅／犜１４０４８．１１—２００８



本部分与ＧＢ／Ｔ１４０４８．１１—２００２的主要差异为：

———标准名称更改为“低压开关设备和控制设备　第６１部分：转换开关电器”。

———增加“派生ＴＳＥ”定义（３．１．５）及其试验要求（表７；９．３．３．５；９．３．３．６；９．３．４）。

———在第４章“分类”增加：

ａ）　短路能力：

———ＣＣ级：能够接通和承载，但不用于分断短路电流的 ＴＳＥ。该 ＴＳＥ主要由满足

ＧＢ１４０４８．４要求的电器构成。

ｂ）　控制转换的方式：

———人工操作的开关电器（ＭＴＳＥ）；

———遥控的开关电器（ＲＴＳＥ）；

———自动转换开关电器（ＡＴＳＥ）。

———增加使用类别ＡＣ３２及ＡＣ３３ｉ，其中ＡＣ３３ｉ技术指标与ＧＢ／Ｔ１４０４８．１１—２００２中的ＡＣ３３

一致。

———使用类别ＡＣ３３的接通与分断能力的犐／犐ｅ由６倍提高到１０倍。

———规定了ＣＣ级ＡＴＳＥ应提示的内容。

———增加９．３．３．６．２ｆ）试后温升的验证要求。

———增加表Ａ．１在ＧＢ１４０４８产品标准中使用的使用类别的等效性。

本部分的附录Ａ为规范性附录，附录Ｂ、附录Ｃ为资料性附录。

本部分由中国电器工业协会提出。

本部分由全国低压电器标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１８９）归口。

本部分负责起草单位：上海电器科学研究所（集团）有限公司。

本部分参加起草单位：深圳泰永科技有限公司、沈阳斯沃电器有限公司、施耐德电气（中国）投资有

限公司、无锡韩光电器有限公司、德力西电器股份有限公司、上海电器股份有限公司人民电器厂、常熟开

关制造有限公司、苏州飞腾电器有限公司、正泰集团公司、华通机电集团有限公司、杭申控股集团有限公

司、扬州新菱电器有限公司、上海良信电器有限公司、宁波奇乐电器实业总公司、中国质量认证中心。

本部分主要起草人：曲德刚、季慧玉、黄兢业。

本部分参加起草人：段剑波、平高潮、王津先、何巍伟、郑士泉、黄蓉蓉、王军、俞昭昶、周建兴、李然、

朱朝阳、成峰、贺贵兵、黄浙勇、宗兴华、阳维龙。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１４０４８．１１—２００２。
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低压开关设备和控制设备

第６１部分：多功能电器　转换开关电器

１　范围和目的

本部分适用于额定电压交流不超过１０００Ｖ或直流不超过１５００Ｖ的转换开关电器（ＴＳＥ），ＴＳＥ用

于在转换过程中中断对负载供电的电源系统。

它包括：

———手动操作转换开关电器（ＭＴＳＥ）；

———遥控操作转换开关电器（ＲＴＳＥ）；

———自动转换开关电器（ＡＴＳＥ）。

它包括带外壳和不带外壳的ＴＳＥ。

ＴＳＥ所必需的控制电器（如控制开关等）和保护电器 （如断路器等）应符合相关国家标准的要求。

注：仅用于紧急照明的ＴＳＥ可能需要符合特定规程和／或法定要求，因而不在本标准范围内。

本部分的目的旨在规定：

１）　电器的特性：

ａ）　专用
１）的转换开关电器；

ｂ）　主体部分
２）符合其他ＧＢ１４０４８产品标准的转换开关电器。

２）　电器必须遵循的有关条件：

ａ）　电器的预定操作；

ｂ）　在规定的非正常条件（如短路）下的操作与性能；

ｃ）　介电性能。

３）　证明符合这些条件的试验及进行这些试验的方法。

４）　应该在电器上标明的数据及制造商需提供的数据。

１）　指非派生的ＴＳＥ。

２）　指派生的ＴＳＥ。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过《低压开关设备和控制设备》的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注

日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根

据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版

本适用于本部分。

ＧＢ４８２４—２００４　工业、科学和医用（ＩＳＭ）射频设备电磁骚扰特性　限值和测量方法（ＣＩＳＰＲ１１：

２００３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ５１６９．１１—２００６　电工电子产品着火危险试验　试验方法　成品的灼热丝试验和导则

（ｉｄｔＩＥＣ６０６９５２１０：２０００，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ５１６９．１６—２００２　电工电子产品着火危险试验　第１６部分：５０Ｗ 水平和垂直火焰试验方法

（ｉｄｔＩＥＣ６０６９５１１１０：１９９９）

ＧＢ１４０４８．１—２００６　低压开关设备和控制设备　第１部分：总则（ＩＥＣ６０９４７１：２００３，ＭＯＤ）

ＧＢ１４０４８．２—２００８　低压开关设备和控制设备　第２部分：断路器（ＩＥＣ６０９４７２：２００６，ＩＤＴ）
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