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前　　言

　　本指导性技术文件由中国电力企业联合会提出。

本指导性技术文件由中国电力企业联合会归口。

本指导性技术文件由特高压交流输电标准化技术工作委员会、国网电力科学研究院负责解释。

本指导性技术文件负责起草单位：国家电网公司、国网电力科学研究院。

本指导性技术文件参加起草单位：国网运行分公司、中国电力科学研究院、西安电瓷研究所、抚顺电

瓷制造有限公司、南通市神马电力科技有限公司。

本指导性技术文件主要起草人：吴光亚、王绍武、崔吉峰、陈国强、张锐、宿志一、邱宁、党镇平、

李奇峰、叶立茂、马斌。
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引　　言

　　本指导性技术文件参考ＧＢ／Ｔ８２８７．１《标称电压高于１０００Ｖ系统用户内和户外支柱绝缘子　第

１部分：瓷或玻璃支柱绝缘子的试验》、ＧＢ／Ｔ８２８７．２《标称电压高于１０００Ｖ的系统用户内和户外支柱

绝缘子　第２部分：尺寸与特性》和ＤＬ／Ｔ１０４８《标称电压高于１０００Ｖ的交流用棒形支柱复合绝缘

子　定义、试验方法及验收规则》等标准，并结合１０００ｋＶ晋东南南阳荆门特高压交流试验示范工程

的科研、设计、制造等方面的技术认识及研究成果制定。
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１０００犽犞交流系统用支柱绝缘子

技术规范

１　范围

本指导性技术文件规定了１０００ｋＶ瓷、复合瓷芯和复合支柱绝缘子的一般使用条件、技术要求、检

验规则、包装、标志和运输。

本指导性技术文件适用于标称电压１０００ｋＶ、频率为５０Ｈｚ的交流变电站中运行的电力设备和装

置上的户外瓷、复合瓷芯和复合支柱绝缘子（以下简称绝缘子）。

本指导性技术文件不包括为特定运行条件下选取支柱绝缘子所涉及的一些要求。

本指导性技术文件可作为直流系统用支柱绝缘子的参考标准。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本指导性技术文件的引用而成为本指导性技术文件的条款。凡是注日期的

引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本指导性技术文件，然而，鼓

励根据本指导性技术文件达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用

文件，其最新版本适用于本指导性技术文件。

ＧＢ／Ｔ１９７　普通螺纹公差（ＧＢ／Ｔ１９７—２００３，ＩＳＯ９６５１：１９９８，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ５２８　硫化橡胶或热塑料橡胶拉伸应力应变性能的测定（ＧＢ／Ｔ５２８—２００９，ＩＳＯ３７：２００５，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ５２９　硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）（ＧＢ／Ｔ５２９—

２００８，ＩＳＯ３４１：１９９４，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ５３１　橡胶袖珍硬度计压入硬度试验方法（ＧＢ／Ｔ５３１—１９９９，ｉｄｔＩＳＯ７６１９：１９８６）

ＧＢ／Ｔ７７２—２００５　高压绝缘子瓷件技术条件

ＧＢ／Ｔ７７５．１　绝缘子试验方法　第１部分：一般试验方法

ＧＢ／Ｔ７７５．２　绝缘子试验方法　第２部分：电气试验方法

ＧＢ／Ｔ７７５．３　绝缘子试验方法　第３部分：机械试验方法

ＧＢ／Ｔ１４０８．１　固体绝缘材料电气强度试验方法　工频下的试验（ＧＢ／Ｔ１４０８．１—２００６，

ＩＥＣ６０２４３１：１９９８，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１６９２　硫化橡胶绝缘电阻率测定

ＧＢ／Ｔ１８００．１　产品几个技术规范（ＧＰＳ）　极限与配合　第１部分：公差、偏差和配合的基础

（ＧＢ／Ｔ１８００．１—２００９，ＩＳＯ２８６１：１９８８，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１８００．２　产品几何技术规范（ＧＰＳ）　极限与配合　第２部分：标准公差等级和孔、轴极限偏

差表（ＧＢ／Ｔ１８００．２—２００９，ＩＳＯ２８６２：１９８８，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ２９００．５　电工术语　绝缘固体、液体和气体（ＧＢ／Ｔ２９００．５—２００２，ｅｑｖＩＥＣ６００５０（２１２）：

１９９０）

ＧＢ／Ｔ２９００．８　电工术语　绝缘子（ＧＢ／Ｔ２９００．８—２００９，ＩＥＣ６００５０４７１：２００７，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ４５８５　交流系统用高压绝缘子人工污秽试验（ＧＢ／Ｔ４５８５—２００４，ＩＥＣ６０５０７：１９９１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ５１３４　电气绝缘层压棒试验方法（ＧＢ／Ｔ５１３４—１９８５，ｎｅｑＡＳＴＭＤ３４９：１９７８）

ＧＢ／Ｔ６５５３　评定在严酷环境条件下使用的电气绝缘材料耐漏电起痕性和耐电蚀损的试验方法

（ＧＢ／Ｔ６５５３—２００３，ＩＥＣ６０５８７：１９８４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ８２８７．１—２００８　标称电压高于１０００Ｖ系统用户内和户外支柱绝缘子　第１部分：瓷或玻
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