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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２１７１１《基础机电继电器》目前分为以下几个部分：

———第１部分：总则与安全要求；

———第２部分：可靠性；

———第７部分：试验与测量程序。

本部分为ＧＢ／Ｔ２１７１１《基础机电继电器》的第１部分。

本部分等同采用ＩＥＣ６１８１０１：２００３《基础机电继电器　第１部分：总则与安全要求》（英文版）。

为便于使用，本部分做了下列编辑性修改：

ａ）　删除了ＩＥＣ前言；

ｂ）　表中的脚注统一符合国家标准编写要求的小写英语字母；

ｃ）　用小数点符号“．”代替“，”；

ｄ）　用“本部分”代替“本国际标准”。

本部分的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｄ、附录Ｅ、附录Ｆ、附录 Ｈ、附录Ｉ、附录Ｊ、附录 Ｋ为规范性附录，

附录Ｃ、附录Ｇ为资料性附录。

本部分由中华人民共和国信息产业部提出。

本部分由全国有或无电气继电器标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：中国电子技术标准化研究所（ＣＥＳＩ）。

本部分主要起草人：王珏、史信源。
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基础机电继电器

第１部分：总则与安全要求

１　范围

本部分适用于基础机电继电器（非定时有或无继电器），规定了电气或电子工程各领域用基础机电

继电器基本的安全相关要求和功能要求。这些应用领域如：

一般工业设备；

电气设施；

电气机械；

家用和类似用途电器；

信息技术和商务设备；

建筑自动化设备；

自动化设备；

电气安装设备；

医疗设备；

控制设备；

电信设备；

航空航天运载工具；

交通运输工具；

其他设备等。

本标准要求的符合性由规定的定型试验进行验证。

如果由于继电器的用途而规定了超出本标准范围的增加要求，则继电器应根据用途按相应的ＩＥＣ

标准（如ＩＥＣ６０７３０１：１９９９、ＩＥＣ６０３３５１：１９９１、ＩＥＣ６０９５０１：２００１）进行评定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２１７１１的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ１６９３５．１—１９９７　低压系统内设备的绝缘配合　第１部分：原理、要求和试验（ｉｄｔＩＥＣ６０６６４

１：１９９２）

修改单１（２０００）

修改单２（２００２）

ＧＢ１７１９６—１９９７　连接器件　连接铜导线用的扁形快速连接端头　安全要求（ｉｄｔＩＥＣ６１２１０：１９９３）

ＧＢ／Ｔ１９４０５．１—２００３　表面安装技术　第１部分：表面安装元器件规范的标准方法（ｉｄｔＩＥＣ６１７６０

１：１９９８）

ＩＥＣ６００３８：１９９３　ＩＥＣ标准电压

修改单１（１９８４）

修改单２（１９９７）
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