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低压配网不平衡电流综合治理
装置技术规范

1 范围

本标准规定低压配网不平衡电流综合治理装置(以下简称“装置”)的使用环境条件、功能、性能、检
验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存等技术要求。

本标准适用于标称电压0.38kV、频率50Hz低压交流配网的并联有源型电力电子不平衡电流综

合治理装置,其他低压电压等级可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T191—2008 包装储运图示标志(ISO780:1997,MOD)
GB/T2423.1—2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温(IEC60068-2-

1:2007,IDT)
GB/T2423.2—2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温(IEC60068-2-

2:2007,IDT)
GB/T2423.4—2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Db:交变湿热(12h+

12h循环)(IEC60068-2-30:2005,IDT)
GB2894—2008 安全标志及其使用导则

GB/T3859.1—2013 半导体变流器 通用要求和电网换相变流器 第1-1部分:基本要求规范
(IEC60146-1-1:2009,MOD)

GB/T4208—2017 外壳防护等级(IP代码)(IEC60529:2013,IDT)
GB/T4798.1—2019 环境条件分类 环境参数组分类及其严酷程度分级 第1部分:贮存

(IEC60721-3-1:2018,IDT)
GB/T4798.2—2008 电工电子产品应用环境条件 第2部分:运输(IEC60721-3-2:1997,MOD)
GB4824—2019 工业、科学和医疗设备 射频骚扰特性限值和测量方法(CISPR11:2016,IDT)
GB/T15576—2008 低压成套无功功率补偿装置

GB/T17626.2—2018 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验(IEC61000-4-2:2008,IDT)
GB/T17626.4—2018 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验(IEC61000-

4-4:2012,IDT)
GB/T17626.5—2019 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验(IEC61000-4-5:

2014,IDT)
GB/T17626.12—2013 电磁兼容 试验和测量技术 振铃波抗扰度试验(IEC61000-4-12:2006,IDT)

3 术语和定义

3.1 
有源型不平衡电流综合治理装置 activeunbalancedcurrentcomprehensivedevice
利用电力电子变流技术主动补偿负载的基波不平衡电流(负序电流或零序电流),同时具备谐波滤

波和基波无功功率补偿功能的并联有源型装置。
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