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前　　言

　　根据国家科技部２００３年度科技基础条件平台工作重点项目《直流输变电系统核心技术与基础标准

研究》（项目编号为２００３ＤＩＡ７Ｊ０３４）的要求，特制定标准《高压直流输电系统控制与保护设备》。

ＧＢ／Ｔ２２３９０《高压直流输电系统控制与保护设备》分为六个部分：

———第１部分：运行人员控制系统；

———第２部分：交直流系统站控设备；

———第３部分：直流系统极控设备；

———第４部分：直流系统保护设备；

———第５部分：直流线路故障定位装置；

———第６部分：换流站暂态故障录波装置。

本部分为ＧＢ／Ｔ２２３９０的第４部分。

本部分由中国电器工业协会和中国电力企业联合会共同提出。

本部分由全国高压直流输电设备标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ３３３）归口。

本部分主要起草单位：南京南瑞继保电气有限公司、许继集团有限公司、北京网联直流工程技术有

限公司、中国南方电网有限责任公司、许昌继电器研究所、中国电力科学研究院。

本部分主要起草人：李海英、张爱玲、陶瑜、姚致清、毛仕涛、张望、李亚萍、李岩、李志勇、王明新、

韩伟、石岩。

本部分首次发布。
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第４部分：直流系统保护设备

１　范围

ＧＢ／Ｔ２２３９０的本部分规定了±５００ｋＶ高压直流输电系统的直流系统保护设备的技术要求、试验

方法、检验规则、包装、运输、贮存、标志、标签、使用说明书、供货的成套性及质量保证等。

本部分适用于±５００ｋＶ高压直流输电系统的直流系统保护设备（以下简称设备）。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２２３９０的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ２８８７—２０００　电子计算机场地通用规范

ＧＢ／Ｔ２９００．４９　电工术语　电力系统保护（ＧＢ／Ｔ２９００．４９—２００４，ＩＥＣ６００５０（４４８）：１９９５，ＩＤＴ）

ＧＢ４２０８—１９９３　外壳防护等级（ＩＰ代码）　（ｅｑｖＩＥＣ６０５２９：１９８９）

ＧＢ／Ｔ７２６１—２０００　继电器及装置基本试验方法

ＧＢ／Ｔ９３６１—１９８８　计算机场地安全要求

ＧＢ９９６９．１—１９９８　工业产品使用说明书　总则

ＧＢ／Ｔ１１２８７—２０００　电气继电器　第２１部分：量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震

试验　第１篇：振动试验（正弦）（ｉｄｔＩＥＣ６０２５５２１１：１９８８）

ＧＢ／Ｔ１３４９８　高压直流输电术语（ＧＢ／Ｔ１３４９８—２００７，ＩＥＣ６０６３３：１９９８，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１４２８５　继电保护和安全自动装置技术规程

ＧＢ／Ｔ１４５３７—１９９３　量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验 （ｉｄｔＩＥＣ６０２５５２１２：１９８８）

ＧＢ／Ｔ１４５９８．１６—２００２　电气继电器　第２５部分：量度继电器和保护装置的电磁发射试验

（ＩＥＣ６０２５５２５：２０００，ＩＤＴ）

ＧＢ１６８３６—２００３　量度继电器和保护装置安全设计的一般要求

ＧＢ／Ｔ１７６２６．２—２００６　电磁兼容　试验和测量技术　静电放电抗扰度试验 （ＩＥＣ６１０００４２：

２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１７６２６．３—１９９８　电磁兼容　试验和测量技术 　 射频电磁场辐射抗扰度试验 （ｉｄｔ

ＩＥＣ６１０００４３：１９９５）

ＧＢ／Ｔ１７６２６．４—１９９８　电磁兼容　试验和测量技术　电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 （ｉｄｔ

ＩＥＣ６１０００４４：１９９５）

ＧＢ／Ｔ１７６２６．５—１９９９　电磁兼容　试验和测量技术　浪涌（冲击）抗扰度试验 （ｉｄｔＩＥＣ６１０００４

５：１９９５）

ＧＢ／Ｔ１７６２６．６—１９９８　电磁兼容　试验和测量技术　射频场感应的传导骚扰抗扰度（ｉｄｔ

ＩＥＣ６１０００４６：１９９６）

ＧＢ／Ｔ１７６２６．８—２００６　电磁兼容　试验和测量技术　工频磁场抗扰度试验（ＩＥＣ６１０００４８：２０００，

ＩＤＴ）
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