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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件使用重新起草法修改采用IEC60987:2007《核电厂 安全重要仪表和控制 基于计算机系

统的硬件设计要求》。
本文件与IEC60987:2007相比,在结构上有较多调整,附录A列出了本文件与IEC60987:2007章

条编号变化对照一览表。
本文件与IEC60987:2007的技术性差异及其原因如下:
———关于规范性引用文件,本文件做了具有技术性差异的调整,以适应我国的技术条件,调整的情

况集中反映在第2章“规范性引用文件”中,具体调整如下:
● 用GB/T12727和GB/T36044代替IEC60780(见第8章);
● 用修改采用国际标准的NB/T20026—2014代替IEC61513(见7.9、10.4、12.2);
● 用修改采用国际标准的NB/T20054代替IEC60880(见4.4、5.2.3、7.9);
● 用修改采用国际标准的NB/T20055代替IEC62138(见4.4、5.2.3、7.9);
● 用GB/T13626代替IAEANS-G-1.3(见5.3.2)。

———删除了IEC60987:2007中的部分术语和定义,以适应标准的需要;
———增加了术语“基于计算机的系统”“基于计算机的安全重要系统”(见3.1和3.2),以适应标准的

需要;
———更改系统安全分级,由1级和2级更改为安全级系统和其他系统(见4.4、5.2.1、5.3.5、7.3.1、

7.3.2、10.7),以适应我国技术现状;
———删除了4.3中“符合ISO9001是满足这些需求的一种可接受的方法”,该内容与我国核电厂质

量保证要求不符(见IEC60987:2007的4.3);
———删除了9.1.9中“国际”(见IEC60987:2007/Amd1:2013的9.1.9),以适用于我国认证的

国情;
———更改了9.5.4.5中对尺寸控制和抽样检查计划的要求(见IEC60987:2007/Amd1:2013的

9.5.4.5),以适应我国的技术条件,增加可操作性。
本文件做了下列编辑性改动:
———纳入了IEC60987:2007/Amd1:2013的修正内容,所涉及的条款的外侧页边空白位置用垂直

双线(‖)进行了标识;
———对第1章范围进行了编辑性的修改;
———删除了系统寿期总貌、鉴定示意图和维护程序举例(见IEC60987:2007的附录A、附录B和

附录C); 
———修改了参考文献。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由全国核仪器仪表标准化技术委员会(SAC/TC30)提出并归口。
本文件起草单位:中核控制系统工程有限公司、中国核动力研究设计院、北京广利核系统工程有限

公司、国核自仪系统工程有限公司。
本文件主要起草人:王怀敬、刘瑞、梁嘉琳、孙武、景阳、刘艳阳、吴志强、江国进、郭春。
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核电厂安全重要数字仪表和控制系统硬件
设计要求

1 范围

本文件规定了核电厂基于计算机的安全重要系统硬件设计要求,包括硬件需求、设计和开发、验证

和确认、鉴定、制造、安装和调试、运行、维护等相关内容。
本文件适用于核电厂基于计算机的安全重要系统硬件的设计,及对预开发硬件(包括固件)的评估;

也适用于可编程逻辑器件的设计过程和设计验证。
本文件不适用于用于软件下载和检查的计算机硬件设施。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T12727 核电厂安全级电气设备鉴定

GB/T13626 单一故障准则应用于核电厂安全系统

GB/T36044 核电厂安全重要电气设备鉴定规程

NB/T20026—2014 核电厂安全重要仪表和控制系统总体要求(IEC61513:2011,MOD)

NB/T20054 核电厂安全重要仪表和控制系统执行A类功能的计算机软件(NB/T20054—2011,

IEC60880:2006,MOD)

NB/T20055 核电厂安全重要仪表和控制系统执行B类和C类功能的计算机软件(NB/T20055—

2011,IEC62138:2004,MOD)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1

基于计算机的系统 computer-basedsystem
其功能主要依靠或完全由使用微处理器、可编程电子设备或计算机来实现的仪表和控制(I&C)

系统。
注:基于计算机的系统等同于数字系统、基于软件的系统、可编程系统。

[来源:NB/T20026—2014,3.11]

3.2
基于计算机的安全重要系统 computer-basedsystemimportanttosafety
系统安全功能通过内置计算机系统实现的核动力厂安全重要系统。
[来源:HAD102/16—2004,名词解释]

3.3
固件 firmware
硬件装置和以只读软件方式驻留在该装置中的计算机指令和数据的组合。
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