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前　　言

　　本标准的第４章、第５章和第７章内容为强制性，其余内容为推荐性。

本标准附录Ａ至附录Ｇ为规范性附录。

本标准由中华人民共和国公安部消防局提出。

本标准由全国消防标准化技术委员会第二分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１１３／ＳＣ２）归口。

本标准负责起草单位：公安部天津消防研究所。

本标准参加起草单位：黑龙江省公安厅消防局、浙江省公安厅消防局、东北电力设计院、杭州安士诚

消防器材有限公司、杭州新纪元消防科技有限公司。

本标准主要起草人：白殿涛、王诣青、宋波、罗宗军、李毅、陈泽民、杨震铭、张强、王秋、俞颖飞、

李强、李向东、高志成、徐康辉。
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泡沫喷雾灭火装置

１　范围

本标准规定了泡沫喷雾灭火装置（以下简称“装置”）及装置中部件的要求、试验方法、检验规则、标

志、包装、运输和贮存要求。

本标准适用于泡沫灭火系统中泡沫喷雾灭火装置。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ１５０　钢制压力容器

ＧＢ／Ｔ３０９８．１　紧固件机械性能　螺栓、螺钉和螺柱（ＧＢ／Ｔ３０９８．１—２０００，ｉｄｔＩＳＯ８９８１：１９９９）

ＧＢ／Ｔ３０９８．２　紧固件机械性能　螺母　粗牙螺纹（ＧＢ／Ｔ３０９８．２—２０００，ｉｄｔＩＳＯ８９８２：１９９２）

ＧＢ／Ｔ３０９８．３　紧固件机械性能　紧定螺钉（ＧＢ／Ｔ３０９８．３—２０００，ｉｄｔＩＳＯ８９８５：１９９８）

ＧＢ５１３５．３—２００３　自动喷水灭火系统　第３部分：水雾喷头

ＧＢ５１３５．１０—２００６　自动喷水灭火系统　第１０部分：压力开关

ＧＢ５１３５．１１　自动喷水灭火系统　第１１部分：沟槽式管接件

ＧＢ／Ｔ９１１２　钢制管法兰　类型与参数

ＧＢ９９６９．１　工业产品使用说明书　总则

ＧＢ１５３０８—２００６　泡沫灭火剂（ＩＳＯ７２０３．１：１９９５，ＩＳＯ７２０３．２：１９９５，ＩＳＯ７２０３．３：１９９９，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ１７２４１．６　整体铸铁管法兰

ＧＢ５０１５１　泡沫灭火系统设计规范

ＧＡ６１—２００２　固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件

ＧＡ４００—２００２　气体灭火系统及零部件性能要求和试验方法

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

　　泡沫喷雾灭火装置　犳狅犪犿狊狆狉犪狔犲狓狋犻狀犵狌犻狊犺犻狀犵犲狇狌犻狆犿犲狀狋狊

由储液罐、泡沫灭火剂、动力瓶组、驱动装置、减压装置、分区阀、单向阀、泡沫喷雾喷头、控制盘、管

网等部件组成的灭火装置。

３．２

　　动力瓶组　狆狅狑犲狉犮狔犾犻狀犱犲狉狊

由氮气及贮存容器、容器阀、安全泄放装置、检漏装置等组成，工作时能使灭火装置的压力保持在设

计工作压力范围的一种专用组件。

３．３

　　瓶组贮存压力　狊狋狅狉犪犵犲狆狉犲狊狊狌狉犲狅犳犮狔犾犻狀犱犲狉狊

瓶组内按最大充装压力灌装氮气，氮气充压后在２０℃环境中的平衡压力。
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