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前  言
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公司、威胜能源产业技术有限公司、国网宁夏电力公司电力科学研究院、国网山西省电力公司电力科学

研究院、安徽大学教育部电能质量工程研究中心。
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交流电弧炉供电技术导则
电能质量评估

1 范围

本标准规定了交流电弧炉正常运行工况下电能质量评估的基本要求及其方法。
本标准适用于针对PCC点对交流电弧炉用电电能质量进行评估;对PCC点与交流电弧炉供电环

节之间的其他节点的用电电能质量评估可参考本标准执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T12325 电能质量 供电电压偏差

GB/T12326 电能质量 电压波动和闪变

GB/T14549 电能质量 公用电网谐波

GB/T15543 电能质量 三相电压不平衡

GB/T15945—2008 电能质量 电力系统频率偏差

GB/T17626.30 电磁兼容 试验和测量技术 电能质量测量方法

GB/T17626(所有部分) 电磁兼容 试验和测量技术

GB/T19862 电能质量监测设备通用要求

GB/T24337 电能质量 公用电网间谐波

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
改善率 improvementratio
用以描述电能质量控制设备或技术措施的综合补偿效果。其值等于控制设备投运前后或技术措施

实施前后在待评估节点测量到的电能质量指标的相对变化率,见式(1)。

K =
xo -xt

xo
×100% …………………………(1)

  式中:

K ———改善率;

xo———控制设备运行前电能质量指标的评估值;

xt———控制设备运行后电能质量指标的评估值。

3.2 
监测评估 monitoringassessment
将实测数据与允许限值比较,对各项电能质量参数进行的评价。
[GB/T32507—2016,定义3.19]
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