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前  言

  本标准的全部技术内容为强制性。
本标准是根据IEC60265-1:1998(IEC60265的第3版)《高压负荷开关 第1部分:额定电压1kV

以上52kV以下的负荷开关》对GB3804—1990《3~63kV交流高压负荷开关》进行全面修订的。本标

准与IEC60265-1:1998的一致性程度为修改采用。本标准的结构和编排与IEC60265:1998基本一

致,技术内容与之等效。
本标准与IEC60265:1998的主要差别体现在:
———适用范围,删去了IEC60265-1:1998中额定频率60Hz的有关内容;根据我国行业分工情况,

适用的系统额定电压从 GB/T11022规定中选取了3.6kV—7.2kV—12kV—24kV—

40.5kV五个电压等级,删去了与我国电网无关的额定电压值;
———额定电压40.5kV一级电压,在IEC60265-1:1998中是介于38kV与48.3kV之间。对应

40.5kV级电压,本标准在表1中的额定开断电流值是按插入法确定的;而在表3、表4a、表4b
中的TRV参数是按IEC60265-1:1998中相应表格提供的计算公式计算确定的;

———为了避免重复,本标准删去了IEC60265-1:1998中3.8“定义索引”;
———本标准内容与IEC60265-1:1998不同之处均用“脚注”加以说明。
本标准与GB3804—1990的主要差别有:
———适用范围,GB3804—1990额定电压为3kV~63kV,本标准额定电压为3.6kV~40.5kV。

关于63kV电压应靠标为72.5kV,属于IEC60265-2范围。待对应国标GB/T1480—1993
修订时考虑。

———应用和给出的术语大大增加。例如:对通用负荷开关,根据开断频繁程度的要求将电寿命分为

E1级、E2级、E3级;机械寿命分为 M1级、M2级等。
———提供的额定值更加充实,规定具体。例如:额定电缆和线路充电开断电流,按不同电压等级列

入表1;
———提供的各种电流试验电源的TRV参数更加充实和具体,例如:新增加的表3、表4a、表4b、表9

等,并增加计算公式;
———详细规定了各种试验方法和程序、将GB3804—1990中表7细化为表5、表6、表7和表8

等;规定了各种试验回路图,并给出了回路参数。例如:图1a、图1b、图1c、图2、图3、图4、
图5、图6等。

———本标准对GB/T11022—1999中已有规定的内容直接加以引用而不再重复。对新增加的条款

从101开始编号。
本标准自实施之日起,同时代替GB3804—1990。
本标准由中国电器工业协会提出。
本标准由全国高压开关设备标准化技术委员会归口。
本标准起草单位及成员:
负责单位:上海华通开关厂:曲培斌、谢根福、王妙发、谭锦权。
参加单位:西安高压电器研究所:刘莉;

西安高压开关厂:刘全都、敖列;
天水长城开关厂:刘成学、孙壮丽;
北京北开电气股份有限公司:齐希泰;
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正泰集团成套设备制造有限公司:高诚;
上海华银开关厂:彭跃明;
华仪电器集团公司:金建华;
宁波天安集团股份有限公司:冯保民;
重庆高压开关厂:郑立;
福州第一开关厂:黄炳文;
陕西宝光真空电器股份有限公司:高翔。

本标准主要起草人:曲培斌、谢根福。
本标准代替标准的历次版本发布情况为:
———GB3804—1983;
———GB3804—1990。
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3.6kV~40.5kV高压交流负荷开关

1 范围

本标准适用于额定电压3.6kV~40.5kV,频率为50Hz,安装于户内或户外且具有关合和开断电

流额定值的三极交流负荷开关和隔离负荷开关。
本标准也适用于这些负荷开关的操动机构及其辅助设备。
隔离负荷开关也应满足GB1985的相关规定。
本标准中的一般原则和规定也适用于单相系统中的单极负荷开关。绝缘试验以及关合和开断试验

的要求应满足规定使用场合的要求。
注1:除非有特别说明,术语“负荷开关”就代表了本标准范围内所有类型的负荷开关和隔离负荷开关。

注2:接地开关并未包含在本标准范围内。对作为负荷开关组成部分的接地开关的要求包含在GB1985中。

注3:本标准不适用于通过分、合熔断器来操作、并作为高压熔断器附件的负荷开关。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB311.1—1997 高压输变电设备的绝缘配合(neqIEC60071-1:1993)

GB/T762—1996 标准电流(eqvIEC60059:1938)

GB/T1984—2003 高压交流断路器(IEC62271-100:2001,MOD)

GB/T1985—2004 高压交流隔离开关和接地开关(IEC62271-102:2002,MOD)

GB/T2900.20—1994 电工术语 高压开关设备(neqIEC60050)

GB/T11022—1999 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求(eqvIEC60694:1996)

GB16926—1997 交流高压负荷开关———熔断器组合电器(eqvIEC60420:1990)

IEC61233:1994 高压交流断路器———感性负载开合

3 正常和特殊使用条件

3.1 正常使用条件

按GB/T11022—1999中2.1的规定。

3.2 特殊使用条件

按GB/T11022—1999中2.2的规定。

4 定义

本标准采用了GB/T11022—1999中第3章的一些定义,为了便于使用,把其中一部分摘录如下。

4.1
通用术语 generalterms
无特别的定义。

4.2
成套设备 assemblies
无特别的定义。
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