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前　　言

　　本标准等同采用ＩＥＣ／ＴＳ６１９３４：２００６《电气绝缘材料和系统　在瞬时上升和重复冲击电压条件下

的局部放电（ＰＤ）电气测量》（第一版，英文版）。

本标准在技术内容上与ＩＥＣ／ＴＳ６１９３４：２００６无差异。为便于使用，本标准做了如下编辑性修改：

ａ）　删除了国际标准的前言；

ｂ）　把第二章中的“ＩＥＣ６０２７０：２０００”改为已等同采用其转化的“ＧＢ／Ｔ７３５４—２００３”。

本标准的附录Ａ和附录Ｂ为资料性附录。

本标准由中国电器工业协会提出。

本标准由全国电气绝缘材料与绝缘系统评定标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ３０１）归口。

本标准负责起草单位：上海电器科学研究所（集团）有限公司、上海电科电机科技有限公司、江门市

江晟电机厂有限公司、浙江金龙电机股份有限公司、苏州巨峰绝缘材料有限公司。

本标准参加起草单位：桂林电器科学研究所、哈尔滨电机厂交直流电机有限责任公司。

本标准主要起草人：张生德、李锦梁、戎伟康、张妃、刘权、叶锦武、徐伟宏、于龙英、方建国。

本标准为首次发布。
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电气绝缘材料和系统

瞬时上升和重复冲击电压条件下的

局部放电（犘犇）电气测量

１　范围

本标准适用于电气绝缘系统（ＥＩＳ）承受上升时间不大于５０μｓ的重复冲击电压时发生局部放电

（ＰＤ）的离线电气测量。

一般适用于电力电子设备供电的ＥＩＳ，如电动机。

注１：特定产品使用本标准时可要求其他规程的技术条件。

注２：本标准中所述均为新兴技术，因此，经验和预防措施以及特定预处理条件也适用本标准。

下列测量方法除外：

———基于光纤或超声波的ＰＤ探测法；

———无重复冲击电压下的ＰＤ测量。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ７５５　旋转电机　定额和性能

ＧＢ／Ｔ７３５４—２００３　局部放电测量（ＩＥＣ６０２７０：２０００，ＩＤＴ）

ＩＥＣ６２０６８１：２００３　电气绝缘系统　重复脉冲产生的电应力　第１部分：电老化评定的通用方法

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

重复冲击电压　狉犲狆犲狋犻狋犻狏犲狏狅犾狋犪犵犲犻犿狆狌犾狊犲狊

由电力电子设备载波或驱动频率的开关所产生的重复冲击电压。

３．２

局部放电（局放）　狆犪狉狋犻犪犾犱犻狊犮犺犪狉犵犲

（犘犇）

导体间绝缘仅被部分桥接的电气放电。

３．３

局部放电脉冲　狆犪狉狋犻犪犾犱犻狊犮犺犪狉犵犲狆狌犾狊犲

当试品中发生局部放电时，用接在试验回路中适当的检测回路测得的电流或电压脉冲。

注：试品中的一次局放产生一个电流脉冲，满足本标准规定的探测仪在其输出端将产生一个与其输入端电流脉冲

电荷成正比的电流或电压信号。

３．４

重复局部放电起始电压　狉犲狆犲狋犻狋犻狏犲狆犪狉狋犻犪犾犱犻狊犮犺犪狉犵犲犻狀犮犲狆狋犻狅狀狏狅犾狋犪犵犲

（犚犘犇犐犞）

１
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