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信息安全技术
灾难恢复中心建设与运维管理规范

1 范围

本标准规定了灾难恢复中心建设与运维的管理过程。
本标准适用于开展信息系统灾难恢复及业务连续性活动的机构或提供信息系统灾难恢复及业务连

续性服务的服务机构(以下简称“机构”)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T20984—2007 信息安全技术 信息安全风险评估规范

GB/T20988—2007 信息安全技术 信息系统灾难恢复规范

GB50174—2008 电子信息系统机房设计规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1

生产系统 productionsystem
正常情况下支持机构日常运作的信息系统。

3.2
灾难备份系统 disasterrecoverysystem
用于灾难恢复目的,当灾难发生导致生产系统不可用时用于接替生产运行的信息系统,以满足机构

业务运营的连续性要求。
3.3

数据中心 datacenter
用于支撑信息系统运行的场地和环境,一般由电力保障系统、空气调节系统、安全保障系统、监控系

统、消防系统、机柜及桥架、办公及生活保障设施等构成。
3.4

生产中心 productioncenter
利用数据中心场地和环境支撑机构生产系统运行,对机构的重要信息进行集中管理和处理的场所

和组织。
3.5

灾难恢复中心 disasterrecoverycenter
满足机构关键业务运营连续性的要求,利用数据中心场地和环境支撑机构灾难备份系统运行,抵御

导致生产系统全部或部分不可用的灾难,用以接替生产中心部分或全部职能,对机构重要信息进行集中

管理和处理的场所和组织。
注:灾难恢复中心也称为灾备中心或容灾中心。灾难恢复中心按照其风险防范职能及与生产中心的距离,可分为
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