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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由全国节水标准化技术委员会(SAC/TC442)提出并归口。
本标准起草单位:水利部水资源管理中心、深圳市标准技术研究院、合肥鸿儒信息科技有限公司、中

国水利水电科学研究院、水利部节约用水促进中心、岜山集团、中国标准化研究院、黄河水利委员会黄河

水利科学研究院、珠江水利委员会珠江水利科学研究院、水利部松辽水利委员会、淄博瀚海水业股份有

限公司、浙江圣雪休闲用品有限公司。
本标准主要起草人:井书光、张继群、孙淑云、李恩宽、许凤冉、蔡榕、张玉山、胡梦婷、谢宇宁、陈梅、

曹鹏飞、付新峰、李建昌、王益群、董四方、刘静、张岚、张玉博、张长龙、樊阳波、赵刚、吕迎智、高远、高燕、
刘阳旭、朱晓辉、赵春红、钟一丹、朱雪丹、刘川、徐宏伟、吴承铂。
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宾馆节水管理规范

1 范围

本标准规定了宾馆节水管理的基本要求、设备设施要求和定额管理要求。
本标准适用于各类宾馆的用水节水管理,民宿等可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T12452 企业水平衡测试通则

GB/T21534 工业用水节水 术语

GB24789 用水单位水计量器具配备和管理通则

GB/T31436 节水型卫生洁具

GB50400 建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范

GB50555 民用建筑节水设计标准

CJJ122 游泳池给水排水工程技术规程

3 术语和定义

GB/T12452、GB/T21534界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
宾馆 hotel
以向消费者提供住宿服务为主,并能够提供餐饮、商务、会议等相关服务的单位。

  注:按不同习惯也可能被称为酒店、饭店、旅馆等。

3.2
宾馆用水定额 quotaofwateruseforhotels
在一定的计量时间内(年),按宾馆出租床位数核算的标准床均用水量。

4 基本要求

4.1 应建立健全节约用水管理制度,实行节约用水管理岗位责任制,配备管理人员。

4.2 应按照GB24789的要求配备水计量器具,并保证正常运行。应有完备的给水、排水管网图和水计

量器具配备网络图表。

4.3 应严格执行年度用水计划,用水原始记录和统计台账应完整规范。

4.4 应加强对用水设施的巡检和维护,杜绝跑冒滴漏,按照GB/T12452要求至少每5年开展一次水

平衡测试。

4.5 应在卫生间、浴室、厨房、洗衣房等主要用水场所张贴节水标识。

4.6 应定期对工作人员进行节约用水培训。
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