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前　　言

　　本标准的６．１、６．４、７．５、第９章以及附录犃．３．１、犃．６为推荐性，其余为强制性。

本标准代替ＧＢ１７７９０—１９９９《房间空气调节器安装规范》。

本标准与ＧＢ１７７９０—１９９９的主要差异如下：

———标准名称改为《家用和类似用途空调器安装规范》；

———第１章中，将本标准适用的空调器定义为“采用直接对室内空气进行冷却或加热的家用和类似

用途空调器”；

———第３章中，增加了家用中央空调器及相关附件的定义；

———第４章中，修改（增加）了安装面、安全带等安装附件的要求；

———第５章中，增加了配管走管弯曲半径角度的规定、安全用电检查等；

———第６章中，增加了预约服务、无尘安装、加长管的安装操作、安装后的回访等要求，并且增加了

制冷剂排空操作方法；

———将原标准的６．３单独列入到了第７章中，并修改了安装检查要求；

———增加了适用于家用中央空调器安装的规范性附录Ａ。

本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国家用电器标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ４６）归口。

本标准主要起草单位：海尔集团公司。

本标准参加起草单位：珠海格力电器股份有限公司、美的集团有限公司、中国家用电器研究院、江苏

春兰制冷设备股份有限公司、宁波民丰电器有限公司、宁波奥克斯空调有限公司、广州松下空调器有限

公司、长虹集团电器股份有限公司、常州市新科商用空调有限公司。

本标准主要起草人：马德军、王袭、王瑞生、李一、高保华、郑守磊、毛国定、段子龙、卢国华、张世昌、

栾爱东、秦振宇、费跃、白韦、魏树棠、郭彬。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ１７７９０—１９９９。
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家用和类似用途空调器安装规范

１　范围

本标准规定了家用和类似用途空调器产品出厂后，为用户安装时所涉及的人身和财产安全、周围环

境、实现产品预定功能以及安装要求、安装操作、检查和试运行、检验方法、安装人员资格确认等。

本标准适用于采用直接对室内空气进行冷却或加热的家用和类似用途空调器安装。

　　注１：家用和类似用途空调器用后的再次安装（如移地安装、维护性拆装等）可参照本标准执行。

　　注２：附录Ａ适用于家用中央空调器的安装规范。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ７００　碳素结构钢（ＧＢ／Ｔ７００—２００６，ＩＳＯ６３０：１９９５，ＮＥＱ）

ＧＢ１００２　家用和类似用途单相插头插座　型式、基本参数和尺寸

ＧＢ２０９９．１　家用和类似用途单相插头插座　第１部分：通用要求（ＧＢ２０９９．１—２００８，ＩＥＣ６０８８４１：

２００６，ＭＯＤ）

ＧＢ４７０６．３２　家用和类似用途电器的安全　热泵、空调器和除湿机的特殊要求（ＧＢ４７０６．３２—

２００４，ＩＥＣ６０３３５２４０：１９９５，ＩＤＴ）

ＧＢ５２９６．２　消费者使用说明　第２部分：家用和类似用途电器

ＧＢ６０９５　安全带

ＧＢ／Ｔ７７２５　房间空气调节器（ＧＢ／Ｔ７７２５—２００４，ＩＳＯ５１５１：１９９４，ＮＥＱ）

ＧＢ１４０９３．１　机械产品环境技术要求　湿热环境用

ＧＢ５００１９　采暖通风与空气调节设计规范

ＧＢ５０１６９　电气装置安装工程接地装置施工及验收规范

ＧＢ５０２４３　通风与空调工程施工质量验收规范

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

家用中央空调器　犺狅狌狊犲犺狅犾犱犮犲狀狋狉犪犾犪犻狉犮狅狀犱犻狋犻狅狀犻狀犵

主要用于家用和类似用途场所，且带有集中冷热源的空调器。

３．２

空调器安装　犪犻狉犮狅狀犱犻狋犻狅狀犻狀犵犻狀狊狋犪犾犾犪狋犻狅狀

专业安装人员应根据用户的实际环境情况以及合理的安装要求，将空调器固定在合理的位置并进

行正确的组合、连接、调试，以达到空调器应有的使用功能和完整性。

３．３

安装面　犻狀狊狋犪犾犾犪狋犻狅狀狊狌狉犳犪犮犲

支撑和固定空调器的受力面，多指建筑物的墙面、地面和顶面。
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