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前　　言

　　本标准与英国标准ＢＳＥＮ１２８８１１：２００５《输送带　燃烧模拟法可燃性试验　第１部分：丙烷燃烧

器试验（方法Ａ）》（英文版）的一致性程度为非等效。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１６４１２—１９９６《输送带丙烷燃烧器燃烧试验方法》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１６４１２—１９９６相比主要变化如下：

———增加了规范性引用文件，对所使用的燃料丙烷进行了规定；

———巷道尺寸发生变化（１９９６年版的２．１．１；本版的４．１）；

———增加了风速计的安装位置（见４．４）；

———减少了热电偶的数量（１９９６年版的４．１．１；本版的４．５）；

———试样数量及尺寸发生了变化（１９９６年版的２．２；本版的第５章）；

———燃烧时间发生变化（１９９６年版的２．３；本版的６．３．６）；

———删除了丙烷燃烧温度测量（１９９６年版的４．１．２．１）；

———删除了试样烧毁长度的测量（１９９６年版的４．２）；

———删除了试验结果的评定标准（１９９６年版的４．３）；

———删除了附录Ａ（补充件）。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国带轮与带标准化技术委员会输送带分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ４２８／ＳＣ１）归口。

本标准负责起草单位：浙江三维橡胶制品有限公司、青岛科技大学、青岛中化新材料实验室。

本标准主要起草人：张国方、辛永录、刘山根、刘莉、李健。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１６４１２—１９９６。
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输送带　丙烷单燃烧器可燃性试验方法

　　警告：本标准所述试验会产生大量的烟和热量。因此做试验时要注意安全，考虑健康和安全因素。

在任何情况下若有必要应立即停止试验。最好不要仅有一个人在试验现场。

１　范围

本标准规定了丙烷单燃烧器两米试样燃烧法测定输送带可燃性试验方法。

本标准适用于输送带一般丙烷燃烧试验。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＩＳＯ９１６２：１９８９　石油产品　燃料（Ｆ类）液化石油气　规范

３　丙烷气

本试验使用的瓶装丙烷气按ＩＳＯ９１６２规定，丙烷气通过一段内径至少为６．３ｍｍ的高压软管进入

燃烧器，按下列两者之一：

ａ）　通过一个减压阀，一个止回阀和一个１．７ｍｍ厚、孔直径为２．５ｍｍ的标准孔板；

ｂ）　通过一个减压阀，一个装有高精度流量计的止回阀，以确保准确计量消耗的气体。

在试验前和试验过程中，丙烷瓶须浸入到温度为（２５±３）℃的水里，浸入的深度大约为丙烷瓶体高

度的三分之二。保证到试验结束时，丙烷瓶中剩余气体不少于瓶容量的１０％。

４　装置

４．１　巷道

巷道（见图１）横截面面积不大于６ｍ２，高度１．９ｍ～２．２５ｍ，宽度１．９ｍ～２．７５ｍ。装有可调抽风

机使空气流通。地面为混凝土地面，巷道长度不少于１５．０ｍ。

４．２　试验台架

台架如图２所示，呈矩形框架结构，应由外径２０ｍｍ～２５ｍｍ的耐酸不锈钢管（１８／８）制成。台架长

２．２０ｍ、宽１．２５ｍ，最高点到地面距离为３５０ｍｍ。台架两侧的上部有两根角钢，角钢上开有若干槽口，

这些槽口用来放置１５根不锈钢棒。钢棒直径为１０ｍｍ，长为１．４ｍ，钢棒在槽口内可以自由转动。台

架用来放置试样。两个台架纵向连接总长度为４．４ｍｍ。

４．３　燃烧器

如图３所示，系外径为２０ｍｍ～２５ｍｍ的耐酸不锈钢管（１８／８）焊接成的边长为（４５０±９）ｍｍ方形

框架，燃烧器距地面高（２２０±５）ｍｍ。钢管上开有５２个直径为（１．５±０．１）ｍｍ的小孔，孔距为５０ｍｍ。

４．４　风速计

风速计安装在巷道中心线距地面３５０ｍｍ的高度上，至少距巷道入口７．２５ｍ，距离台架靠近巷道入

口端（以下称台架前端）７５０ｍｍ处。

注：巷道中的气流为层流这一点很重要，很可能会用到产生层流气流的设备。

４．５　热电偶

热电偶用来测量进入的空气温度，安装位置见图１。
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