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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规

定起草。
本文件代替GB/T14285—2006《继电保护和安全自动装置技术规程》,与GB/T14285—2006相

比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:
———增加了术语和定义及缩略语(见第3章);
———增加了同步调相机保护(见5.2.6);
———增加了750kV和1000kV电压等级的交流继电保护(见5.3.9、5.4.4);
———增加了柔性输电设备保护,增加含柔性输电设备线路及其相邻线路的保护的特殊要求(见

5.7.4、5.8.2.4、5.8.5、5.8.6、5.4.6);
———增加了串联电抗器保护(见5.9);
———增加了柔性直流输电保护、特高压直流输电保护(见6.2、6.3、6.4、6.5);
———增加了配电网保护、微电网保护、光伏电站保护、风电场保护、电化学储能电站保护(见5.10);
———增加了低频振荡监测与控制装置(系统)(见7.2.2)、次同步振荡监测与控制装置(系统)(见

7.2.3);
———增加了电源快速切换装置(见7.4.3)、自动准同期装置(见7.6);
———增加了对继电保护和安全自动装置硬件、软件的基本原则要求(见8.2、8.10);
———增加了对辅助装置及辅助继电器的基本原则要求(见8.3);
———增加了对继电保护和安全自动装置的安装方式及屏(柜)的要求(见8.4);
———增加了对继电保护及安全自动装置的在线监视与分析要求(见第9章);
———删除了规范性附录-短路保护的最小灵敏系数、保护装置抗扰度试验要求。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国电力企业联合会提出并归口。
本文件起草单位:南京南瑞继保电气有限公司、国家电力调度控制中心、中国南方电力调度控制中

心、国网电网公司直流技术中心、南方电网超高压检修中心、国家电网有限公司华北分部、国家电网有限

公司东北分部、国家电网有限公司华东分部、国家电网有限公司西北分部、国家电网有限公司华中分部、
国家电网有限公司西南分部、中国电力科学研究院有限公司、国网河北省电力有限公司、国网冀北电力

有限公司、国网四川省电力有限公司、国网浙江省电力有限公司、广东电网有限责任公司、云南电网有限

责任公司、中国华能集团有限公司、中国国电集团有限公司、中广核核电运营有限公司、中国长江电力股

份有限公司、电力规划设计总院、中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司、中国电力工程顾问

集团华北电力设计院有限公司、中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司、中国电力工程顾问集

团西北电力设计院有限公司、中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司、中国电力工程顾问集团

华东电力设计院有限公司、清华大学、华北电力大学、华中科技大学、西安交通大学、天津大学、北京四方

继保自动化有限公司、国电南京自动化股份有限公司、许继电气股份有限公司。
本文件主要起草人:沈国荣、舒治淮、黄河、赵希才、孙集伟、佘振球、王海军、凌刚、刘宇、张弛、王宁、

鲍斌、粟小华、李会新、余锐、刘虎林、张志、刘千宽、周泽昕、常风然、高旭、陈军、陈水耀、李一泉、李本瑜、
马晋辉、尹羽、钟浩文、张舸、刘亚东、吴晓蓉、罗克宇、张立平、吴利军、陈志蓉、吴向军、李佑淮、桂林、
王增平、尹项根、康小宁、李永丽、赵青春、聂娟红、钱国明、倪传坤。

本文件于1993年首次发布,2006年第一次修订,本次为第二次修订。
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引  言

  近年来,随着新能源发电、特高压交直流输电、柔性交直流输配电、分布式发电与微电网等工程的建

设,电网结构和运行特性发生了很大变化;同时,经济和社会发展对供电可靠性的要求进一步提高,对继

电保护和安全自动装置在系统设计、功能配置、运行整定、检验试验等方面提出了新要求;微电子技术、
网络通信技术的进步也为继电保护和安全自动装置的实现提供了新的技术手段,基于电子式互感器、断
路器智能终端、网络传输的智能变电站开始出现,迫切需要对现行标准加以修订,以确保电力系统的安

全经济运行。
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继电保护和安全自动装置技术规程

1 范围

本文件规定了电力系统继电保护和安全自动装置的总体要求、交流继电保护、直流输电系统的保

护、安全自动装置以及相关回路和设备的要求等。
本文件适用于交流3kV及以上、直流±100kV及以上电压等级电力系统中的继电保护和安全自

动装置的研发、设计、制造、试验、安装、调试、运行、维护、检修、管理等。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T2900.17 电工术语 量度继电器

GB/T2900.49—2004 电工术语 电力系统保护

GB/T2900.50 电工术语 发电、输电及配电 通用术语

GB/T7409.1 同步电机励磁系统 定义

GB/T7409.2 同步电机励磁系统 第2部分:电力系统研究用模型

GB/T7409.3 同步电机励磁系统 大、中型同步发电机励磁系统技术要求

GB/T14598.24 量度继电器和保护装置 第24部分:电力系统暂态数据交换(COMTRADE)通
用格式

GB/T14598.26 量度继电器和保护装置 第26部分:电磁兼容要求

GB/T20840.2 互感器 第2部分:电流互感器的补充技术要求

GB/T20840.3 互感器 第3部分:电磁式电压互感器的补充技术要求

GB/T20840.5 互感器 第5部分:电容式电压互感器的补充技术要求

GB/T20840.7 互感器 第7部分:电子式电压互感器

GB/T20840.8 互感器 第8部分:电子式电流互感器

GB/T22390.5 高压直流输电系统控制与保护设备 第5部分:直流线路故障定位装置

GB/T22390.6 高压直流输电系统控制与保护设备 第6部分:换流站暂态故障录波装置

GB/T26216.1 高压直流输电系统直流电流测量装置 第1部分:电子式直流电流测量装置

GB/T26217 高压直流输电系统直流电压测量装置

GB/T26399 电力系统安全稳定控制技术导则

GB/T34132 智能变电站智能终端装置通用技术条件

GB/T37138 电力信息系统安全等级保护实施指南

GB38755 电力系统安全稳定导则

GB/T38969 电力系统技术导则

GB/T40599 继电保护及安全自动装置在线监视与分析技术规范

GB/T40864 柔性交流输电设备接入电网继电保护技术要求

DL/T282 合并单元技术条件
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