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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件代替GB/T8564—2003《水轮发电机组安装技术规范》,与GB/T8564—2003相比,除结构

调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:

a) 更改了“范围”的内容(见第1章);

b) 增加了“术语和定义”(见第3章);

c) 删除了2003年版的第3章“总则”,将其中要求的内容和第4章“一般规定”合并为一章,改为

“总体要求”(见第4章,2003年版的第3章、第4章);

d) 将“立式反击式水轮机安装”更改为“立式混流式、轴流式水轮机安装”,删除了斜流式水轮机安

装内容(见第5章,2003年版的第5章);

e) 增加了“卧式混流式水轮机安装”一章(见第6章);

f) 将“冲击式水轮机安装”更改为“水斗式水轮机安装”,并修改了技术内容(见第7章,2003年版

的第7章);

g) 将“贯流式水轮机安装”和“灯泡式水轮发电机安装”合并为一章,改为“灯泡贯流式水轮发电机

组安装”,并修改技术内容(见第13章,2003年版的第6章、第11章);

h) 更改了“卧式水轮发电机安装”的技术内容(见第11章,2003年版的第10章);

i) 将“蝴蝶阀及球阀安装”更改为“水轮机主阀及附件安装”,修改了技术内容(见第9章,2003年

版的第13章);

j) 更改了“调速系统安装调试”的技术内容(见第8章,2003年版的第8章);

k) 增加了励磁系统和静止变频启动装置(SFC)安装、调试试验内容,修改后单列一章“励磁系统

及静止变频启动装置(SFC)安装调试”(见12章,2003年版的9.6);

l) 将“管道及附件安装”更改为“辅助设备安装调试”,增加了机组辅助设备安装调试内容(见14
章,2003年版的第12章);

m) 增加了分部件到货水轮机转轮在施工现场组合焊接制造的验收标准(见5.2.9);

n) 更改了水轮机筒形阀安装、试验的内容(见5.7,2003年版的5.3.5);

o) 更改了水轮机蜗壳、水斗式水轮机配水环管、灯泡贯流式机组管形座、水轮发电机“圆盘结构转

子支架”及“机架焊接”的焊接质量无损探伤检查要求[见5.1.13、7.4.3、13.1.2、10.2.6、

10.3.2d),2003年版的5.1.9、9.1.2d)、9.4.5];

p) 更改了水轮机尾水管、蜗壳、水斗式水轮机配水环管、灯泡贯流式机组管形座二期混凝土浇筑

技术要求(见5.1.3、5.1.16、5.1.17、7.4.6、13.1.7,2003年版的5.1.12、6.1.5、7.1.5);

q) 更改了发电机定子绕组耐电压试验标准和起始电晕电压的规定[见15.1.2b)、表40、表41
序5,2003年版的14.1b)、表37、表38序5];

r) 增加了发电机定子绕组水内冷却和蒸发冷却安装、试验的内容(见10.1.14、10.1.17、10.1.19、

10.6.4、10.6.5、10.6.6、15.1.2、15.3);

s) 增加了立式水轮发电机的“轴承预装”(见10.4.5)和新型结构推力轴承受力调整工艺要求[见

10.5.6f)、g)、h)];

t) 增加了水轮机附件及发电机附件安装的内容(见5.8、10.6);

u) 增加了机组及主变的发变组短路热稳定试验(见16.3.16),修改了进相试验具体内容和要求
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(见16.4.12,2003年版15.4.9)。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国电力企业联合会提出并归口。
本文件起草单位:中国电力建设集团有限公司、中国葛洲坝集团有限公司、中国长江三峡集团有限
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水轮发电机组安装技术规范

1 范围

本文件规定了立式混流式、轴流式水轮机、卧式混流式水轮机、水斗式水轮机、调速系统、水轮机主

阀及附件、立式水轮发电机、卧式水轮发电机、励磁系统及静止变频启动装置(SFC)、灯泡贯流式水轮发

电机组及水电站辅助设备安装调试、水轮发电机定转子安装电气试验、水轮发电机组启动试运行等

要求。
本文件适用于混流式、轴流式、水斗式、灯泡贯流式水轮发电机组和混流可逆式抽水蓄能机组的安

装及验收。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T2900.25 电工术语 旋转电机

GB/T2900.45 电工术语 水电站水力机械设备

GB/T7409.3 同步电机励磁系统 大、中型同步发电机励磁系统技术要求

GB/T7596 电厂运行中矿物涡轮机油质量

GB/T9239.1 机械振动 恒态(刚性)转子平衡品质要求 第1部分:规范与平衡允差的检验

GB/T9652.1 水轮机调速系统技术条件

GB/T9652.2 水轮机调速系统试验

GB/T10969 水轮机、蓄能泵和水泵水轮机通流部件技术条件

GB11120 涡轮机油

GB/T11345 焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定

GB/T11805 水轮发电机组自动化元件(装置)及其系统基本技术条件

GB/T14039 液压传动 油液 固体颗粒污染等级代号 
GB/T14478 大中型水轮机进水阀门基本技术条件

GB/T17116.1 管道支吊架 第1部分:技术规范

GB/T17116.2 管道支吊架 第2部分:管道连接部件

GB/T17116.3 管道支吊架 第3部分:中间连接件和建筑结构连接件

GB/T18482 可逆式抽水蓄能机组启动试运行规程

GB/T20835 发电机定子铁心磁化试验导则

GB/T28546 大中型水电机组包装、运输和保管规范

GB/T28566 发电机组并网安全条件及评价

GB/T28570 水轮发电机组状态在线监测系统技术导则

GB/T29529 泵的噪声测量与评价方法

GB/T29531 泵的振动测量与评价方法

GB/T29711 焊缝无损检测 超声检测 焊缝中的显示特征
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