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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２０６２６的本部分规定了高原环境条件下电工电子产品防护雷电、污秽和凝露的要求。

本部分的附录Ａ是规范性附录，附录Ｂ是资料性附录。

本部分由中国电器工业协会提出。

本部分由中国电器工业协会归口。

本部分由昆明电器科学研究所负责起草，机械工业北京电工技术经济研究所、西宁高原工程机械研

究所、青海电力试验研究所等参加起草。

本部分主要起草人：田华、赵磊、陈小云、方晓燕、冯辉生、谢国政、朱丽辉、刘昆成、郑佑胜、翟安坤、

徐强。
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引　　言

　　《特殊环境条件　高原电工电子产品　第３部分：雷电、污秽、凝露的防护要求》是国家科技基础性

工作专项“极端（特殊）环境条件的物质标准”项目研究制定的，主要针对我国西部开发建设急需的一系

列国家标准之一。

我国西部地区处于高原、干热和干热沙漠的严酷环境下，它对各类基础装备包括各类机械、电子、电

气、通讯、仪器仪表及运输设备的耐久可靠使用带来严重的影响。过去我国对一些物质材料和基础设备

在上述特殊自然环境的性能研究不多，特殊条件的基础研究、材料和设备对特殊条件的适应性研究以及

这些基础标准的制定，包括条件限值的确定与分级、模拟试验方法及保证物质在极端条件正常使用的技

术性措施等方面还处于空白，对高原、干热和沙漠等特殊条件的数据缺乏系统的采集和研究，以及对特

殊条件给重大工程项目配套的基础设施造成的严重危害缺乏系统研究，如果不解决这些问题，将直接影

响我国在特殊条件下重大工程项目的实施。随着西部地区的加快开发，今后将有更多的工程项目在西

部地区建设。为提高基础设备的环境适应性和使用可靠性、耐久性，应通过相应的环境试验对材料、元

器件及设备进行考核评价。

“极端（特殊）环境条件的物质标准”项目，主要通过对高原特殊环境条件、主要工程基础材料、机电

产品的研究，制定基础性国家标准。内容涉及高原机电设备标准体系、特殊环境术语、特殊环境条件分

级、防护类型通则、高海拔人工模拟试验导则、金属材料、高分子材料、主要机电设备、工程机械设备的高

原适应性要求。目前已完成或正在制定的共２５项国家标准：

（１）ＧＢ／Ｔ２０６２５—２００６　特殊环境条件　术语

（２）ＧＢ／Ｔ１９６０７—２００４　特殊环境条件　防护类型及代号

（３）ＧＢ／Ｔ１９６０８．１—２００４　特殊环境条件分级　第１部分：干热

（４）ＧＢ／Ｔ１９６０８．２—２００４　特殊环境条件分级　第２部分：干热沙漠

（５）ＧＢ／Ｔ１９６０８．３—２００４　特殊环境条件分级　第３部分：高原

（６）ＧＢ／Ｔ２０６２６．１—２００６　特殊环境条件　高原电工电子产品　第１部分：通用技术条件

（７）ＧＢ／Ｔ２０６２６．２—２００６　特殊环境条件　高原电工电子产品　第２部分：选型检验规范

（８）ＧＢ／Ｔ２０６２６．３—２００６　特殊环境条件　高原电工电子产品　第３部分：雷电、污秽、凝露的防

护要求

（９）ＧＢ／Ｔ２０６４３．１—２００６　特殊环境条件　环境试验方法　第１部分：总则

（１０）ＧＢ／Ｔ２０６４３．２　特殊环境条件　环境试验方法　第２部分：人工模拟试验方法及导则　电

工电子产品（含通信产品）（已报批）

（１１）ＧＢ／Ｔ２０６４３．３—２００６　特殊环境条件　环境试验方法　第３部分：人工模拟试验方法及导

则　高分子材料

（１２）ＧＢ／Ｔ２０６４４．１—２００６　特殊环境条件　选用导则　第１部分：金属表面防护

（１３）ＧＢ／Ｔ２０６４４．２—２００６　特殊环境条件　选用导则　第２部分：高分子材料

（１４）ＧＢ／Ｔ２０６４５—２００６　特殊环境条件　高原用低压电器技术要求

（１５）特殊环境条件　高原机械　第１部分：高原对内燃动力机械的要求》（已报批）

（１６）特殊环境条件　高原机械　第２部分：高原对工程机械的要求（已报批）

（１７）特殊环境条件　高原机械　第３部分：高原型工程机械　选型、验收规范（已报批）

（１８）特殊环境条件下轨道车辆结构用铝合金型材（已报批）

（１９）特殊环境条件　高原用低压成套开关设备和控制设备技术要求（已报批）
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（２０）特殊环境条件　高原对电气设备的技术要求　高压电器及开关设备（正在制定中）

（２１）特殊环境条件　高原对内燃机电站的要求（正在制定中）

（２２）特殊环境条件　电气火车用铜合金接触线（正在制定中）

（２３）特殊环境条件　高原自然环境试验导则　内燃动力机械（正在制定中）

（２４）特殊环境条件　高原自然环境试验导则　工程建筑机械（正在制定中）

（２５）特殊环境条件　机电设备高原标准体系
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特殊环境条件　高原电工电子产品

第３部分：雷电、污秽、凝露的防护要求

１　范围

ＧＢ／Ｔ２０６２６的本部分规定了高原环境条件下电工电子产品和设备（以下简称产品和设备）的雷

电、凝露与污秽防护要求。

本部分适用于海拔１０００ｍ以上至５０００ｍ使用的高压产品和设备及海拔２０００ｍ以上至５０００ｍ

使用的低压产品和设备。

本部分不适用于通讯类产品和设备。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

ＧＢ３１１．１　高压输变电设备的绝缘配合（ＧＢ３１１．１—１９９７，ｎｅｑＩＥＣ６００７１１：１９９３）

ＧＢ／Ｔ２９００．１　电工术语　基本术语（ＧＢ／Ｔ２９００．１—１９９２，ｅｑｖＩＥＣ５０）

ＧＢ／Ｔ２９００．８　电工术语　绝缘子（ＧＢ／Ｔ２９００．８—１９９５，ｅｑｖＩＥＣ６０４７１）

ＧＢ／Ｔ２９００．１８　电工术语　低压电器（ＧＢ／Ｔ２９００．１８—１９９２，ｅｑｖＩＥＣ６００５０４４１：１９８４）

ＧＢ／Ｔ２９００．１９　电工术语　高电压试验技术和绝缘配合（ＧＢ／Ｔ２９００．１９—１９９４，ｎｅｑＩＥＣ６００６０１）

ＧＢ／Ｔ４５８５　交流系统用高压绝缘子人工污秽试验（ＧＢ／Ｔ４５８５—２００４，ＩＥＣ６０５０７：１９９１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ４７９８．１　电工电子产品应用环境条件　贮存

ＧＢ／Ｔ４７９８．２　电工电子产品应用环境条件　运输（ＧＢ／Ｔ４７９８．２—１９９６，ｎｅｑＩＥＣ６０７２１３２：

１９８５）

ＧＢ／Ｔ５５８２—１９９３　高压电力设备外绝缘污秽等级（ｎｅｑＩＥＣ６０５０７：１９９１）

ＧＢ／Ｔ１１０２２—１９９９　高压开关设备和控制设备标准的共同技术要求（ｅｑｖＩＥＣ６０６９４：１９９６）

ＧＢ／Ｔ１４５９７　电工产品不同海拔的气候环境条件

ＧＢ／Ｔ１６４３４—１９９６　高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准

ＧＢ／Ｔ１６９２７．１　高电压试验技术　第一部分：一般试验要求（ＧＢ／Ｔ１６９２７．１—１９９７，ｅｑｖＩＥＣ

６００６０１：１９８９）

ＧＢ／Ｔ１６９３５．１—１９９７　低压系统内设备的绝缘配合　第一部分：原理、要求和试验（ｉｄｔＩＥＣ

６０６６４１：１９９２）

ＧＢ／Ｔ１７６２７．１　低压电气设备的高电压试验技术　第一部分：定义和试验要求（ＧＢ／Ｔ１７６２７．１—

１９９８，ｅｑｖＩＥＣ１１８０１：１９９２）

ＧＢ／Ｔ２０６２５　特殊环境条件　术语

ＧＢ／Ｔ２０６２６．１—２００６　特殊环境条件　高原电工电子产品　第１部分：通用技术要求

ＧＢ５００５７　建筑物防雷设计规范

ＪＢ／Ｔ６７４７　直流系统用高压绝缘子人工污秽试验方法　固体层法（ＪＢ／Ｔ６７４７—１９９３）

ＤＬ４３６—１９９１　高压直流架空送电线路技术导则

ＤＬ４３７—１９９１　高压直流接地极技术导则
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